








































































HVD高壓偵測器安裝注意事項 

1. 檢測器須遠離支持礙子，69KV接近帶電導體約 0.9M，161KV接近帶電 

導體約 1.9M。 

2.檢測器安裝於鐵管時，固定之 PVC管夾用螺絲需分次鎖緊，不可一次鎖

緊一側螺絲後再鎖另一側螺絲。 

3.檢測器~保安器~控制器~電壓計之間，應設置專屬遮蔽電纜（3.5mm2），

且其遮蔽帶（網）請勿接地。 

4.電源採 DC 110V，不可使用橋式整流器替代，將 AC 110/220V整流後使

用。 

5.控制器上 VR1旋鈕需調整至 4~6之間（建議調至 5，原廠出廠時已校正）。 

6.送電後如需要，再微調控制器上 VR2旋鈕，使電壓計指示於 69KV值或 

161kV 值。 

7.檢測器原廠所附之遮蔽電纜，佈線時須注意不可將遮蔽層拉斷。 

8.務必依控制線路圖接線。 






